. Municipio de
Pacos de Ferreira

Camara Municipal

EDITAL

(N.2 GAP/101/2017)
CONTROLO ANALITICO DA ETAR DE PACOS DE FERREIRA

Humberto Fernando Le3o Pacheco de Brito, Presidente da Camara Municipal de Pagos de

Ferreira:

Torna publico os resultados do controlo analitico da Estagdo de Tratamento de Aguas
Residuais de Pacos de Ferreira, referentes aos meses de julho e agosto de 2017, constantes dos

relatdrios que se anexam e que fazem parte integrante do presente edital.

Para constar se elaborou o presente e outros de igual teor que vao ser afixados nos lugares

de estilo e publicitado no sitio da Internet do municipio.
Pacos do Municipio de Pagos de Ferreira, 27 de outubro de 2017

7
O Presidente da Camara Municipal

(Hur}rbé'r.fo Fernando Ledo Pacheco de Brito)
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REL_ATGRIO DE ATIVIDADE MENSAL

ETAR DE PACOS DE FERREIRA

A) CAUDAIS

Quadro 1. Volume total e caudal médio em Julho de 2017.

VOLUMES E CAUDAIS

Volume total m

Julho

215916

Caudal médio diario

m?/dia

6 965

B) CONTROLO ANALITICO

Quadro 2. Resultados do Controlo Analitico da ETAR de Pagos de Ferreira.

ALOR ad
PO @, [ i () K A DARA RO
0 arga
pH 7,23 -
CBOs (mg Oz/L) 490 =
Afluente Bruto CQO (mg 02/L) 998 -
SST (mg/l) 259 =
N-Total (mg/l) 102 -
P-Total (mg/l) 10 N
pHi 7,71 6-9
CBOs (mg 02/L) 8 25
Efluente Tratado QO (mg 0/L) 28 125
SST (mg/l) 5 35
N-Total (mg/1) 35 15
P-Total (mg/l) 21 2
CBOS (%) 98 -
CQO (%) 97
Eficiéncia de Remoc¢do do =
tratamento SST (%) 98
N-Total (%) 78 -
P-Total (0/0) 79 -
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RELATORIO DE ATIVIDADE MENSAL

ETAR DE PACOS DE FERREIRA

A) CAUDAIS
Quadro 1. Volume total e caudal médio em Agosto de 2017.
VOLUMES E CAUDAIS Agosto
Volume total m3 184 943
Caudal médio diario m3/dia 5 966
B) CONTROLO ANALITICO

Quadro 2. Resultados do Controlo Analitico da ETAR de Pagos de Ferreira.

VALOR Licenca de

PONTOS DE AMOSTRAGEM  PARAMETROS

(16-08-17) Descarga

PH 7,22 -
CBOs (mg Oz/L) 520 w

Afluente Bruto CQO (mg 02/1) 1078
SST (mg/l) 435 =
N-Total (mg/l) 107 ,
P-Total (mg/l) 13 =
PH 7,78 6-9
CBOs (mg 02/L) 6 25

Efluente Tratado CQO (mg O/1) 42 125
SST (mg/l) & 35
N-Total (mg/l) 40 15
P-Total (mg/l) 1 2
CBOs (%) 99 -

’ d g CQoO (%) 96

Eficiéncia de Remocdo do

tratamento ’ SST (%) 78 -
N-Total (%) 63 =
P-Total (%) 92 -
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