S Municipio de
. Pacos de Ferreira

Cdmara Municipal

EDITAL

(N.° 107/GAP/2017)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Humberto Fernando Ledo Pacheco de Brito, Presidente da Camara Municipal de Pagos de

Ferreira,

TORNA PUBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 17.° do Decreto-Lei n.”
306/2007 de 27 de agosto, os resultados da verificagdo da conformidade da qualidade da agua
distribuida na rede publica de abastecimento de agua referente ao 3.° trimestre de 2017,

constantes no relatério anexo e que faz parte integrante do presente edital.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vdo ser afixados nos lugares

publicos do costume.

r . '
E eu, (\]%’\)4\4) m M@ﬂ" A Diretor do Departamento Administrativo,

Juridico e Financeiro, o subscrevi.

Pagos do Municipio de Pagos de Ferreira, 27 de novembro de 2017

O Presidente da Camara Municipal

\ '
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'(Humberro Fernando Ledo Pachéeco-de Brito)




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS EDITAL N23

Aguas
T ZONAS DE ABASTECIMENTO™ DO CONCELHO DE PACOS DE FERREIRA AND;2057
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises 2§:;?Lnﬁﬂ'hn:a 1
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 10 Setemlbro
Valores ‘obtidos N2 Analises PCQA
Valor Paramétrico e — || Ne andlises % ; i Eis z . T
Parémetro (unidades) (vP) fixado no DL n.2 ) superiores | Cumprimento . % Anglises
306/2007 Minimo VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0 100 25 25 100
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 o] 4] 0 100 25 25 100
Desinfectante Residual (mg/L) - 0,4 0,6 - - 25 25 100 L]
Aluminio {pg/L Al) 200 <5 26 0 100 5 5 100
Aménio (mg/L NH4) 0,50 <0,14 <0,14 0 100 5 5 100
Nimero de colénias a 222C (N/ml) sem alterago anormal 0 4 0 100 5 5 100
Namero de colénias a 372C (N/ml) sem alteragdo anormal 0 1 0 100 5 5 100
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 164 193 0 100 5 5 100
Clostridium perfringes (N/100ml) 0 0 0 0 100 5 5 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <6 <6 0 100 5 5 100
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7,9 1% 85 5 5 100
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100 5 5 100
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0 100 5 5 100
Nitratos (mg/L NO3) ¥ 50 2,9 3,4 0 100 4 4 100
Nitritos (mg/L NO2) ¥ 0,5 <0,008 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg/L 02) 5 <1 13 0 100 5 5 100
Cheiro a 25°C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100 5 5 100
Sabor a 25°C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100 5 5 100
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 1] 100 5 5 100 |
Antiménio (ug/L Sb) 5 <1,0 0 100 1 1 100
Arsénio (ug/L As)' 10 <1,0 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) " 1,0 <0,26 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ng/L) ¥ 0,01 <0,0025 0 100 1 1 100
Boro (mg/L B)® 1,0 <0,10 0 100 1 1 100
Bromatos (pg/L Bro3) ¥ 10 <8 0 100 1 1 100
Cédmio (ug/L cd)™? 5,0 <0,30 0 100 1 1 100
Clcio (pg/L ca) ¥ - 27 - - 1 1 -
Chumbo (pg/L Pb) ¥ 25 <3,0 0 100 1 1 100
Cianetos (ug/L cN) ™ 50 <10 0 100 1 1 100
Cobre (pg/L Cu)®? 2,0 0,002 0 100 1 1 100
Crémio (pg/L cr) @ 50 <0,8 0 100 1 1 100
1,2 - dicloroetano {pg/L)" 3,0 <0,25 0 100 1 1 100
Dureza Total (mg/L Cac03) **! = 77 - - 1 1 -
Enterococos (N/100 mL) ¥ 0 0 0 100 1 1 100
Fluoretos (mg/L F)? 15 <0,5 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) ' - 2,5 - - 1 1 -
Merecirio (pg/L Hg) ™ i <0,20 0 100 1 1 100
Niquel (pg/L Ni) ! 20 <2,0 0 100 1 1 100
Selénio (pg/L Se) 10 <2,5 0 100 1 1 100
Cloretos (mg/L cl) ¥ 250 18 0 100 1 1 100
Sédio (mg/L Na) @ 200 88 0 100 1 1 100
Sulfatos (mg/L 504)"! 250 <10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 <0,5 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (pg/L) - <0,5 - - 1 1 -
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 = - 1 1 -
Pesticidas totais (ug/L) *: 0,5 <0,05 0 100 1 1 100
Bentazona (pg/L) 0,1 <0,025 0 100 1 3§ 100
Clorpirifos (pg/L) 0,1 <0,025 0 100 1 1 100
Imidaclopride (pg/L) 0,1 <0,05 0 100 1 1 100
Hidrocarbanetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) ™ 0,10 <0,014 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0,012 - = 1 1 =
Benzo(k)fluoranteno (pug/L) - <0,0024 - - 1 1 -
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,013 - - 1 1 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (Hg/L) - <0,014 - = 1 1 =
Trihalometanos - total (pug/L) ™ 100 28 0 100 1 1 100
Cloroférmio (pg/L) - 6,9 - - 1 1 -
Bromofdrmio (pg/L) - 1,8 - = 1 1 =
Bromodiclorometano (pg/L) - 9,3 - = 1 1 3
Dibromoclorometano (pg/L) - 10 - - 1 1 -
Alfa total (Bg/l)® 0,1(3) <0,022 - - 1 1 100
Beta total (Bg/I)® 1,0(3) <0,18 - - 1 1 100
Dose indicativa (mSv/ano) 0,1 <0,1 0 100 1 1 100
Rad&o (Bg/l) 2013/51 EURATOM - - 0 4] 4
(1) Zonas de abastecimento controladas: Zona de abastecimento Unica - Concelho de Pacos de Ferreira 20/11/2017

(2) Parametro analisado pela entidade gestora em alta {Aguas do Douro e Paiva) no ponto de entrega

(3) Nivel de verificacdo (alerta)
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Danielz Lourenga



